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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono ogólne informacje o Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A.
i Spó³ce Energetycznej „Jastrzêbie” (100% akcji obejmuje JSW) w aspekcie zarz¹dzania
energi¹ w ramach tych podmiotów. Przedstawiono specyfikê energetyczn¹ kopalñ, która
rzutuje na zu¿ycie paliw i energii w procesie produkcyjnym, a tak¿e determinuje mo¿liwoœæ
obni¿enia tego zu¿ycia. Zaprezentowano wielkoœci zu¿ycia energii w latach 2008–2012 oraz
kierunki racjonalizacji tego zu¿ycia. Na przyk³adzie wskaŸnika energoch³onnoœci i obni¿enia
kosztów energii w latach 2008–2012 wskazano na efekty ogólne zwi¹zane z racjonalizacj¹
zu¿ycia bêd¹c¹, miêdzy innymi, efektem wdro¿enia w JSW zarz¹dzania energi¹. Omówiono
zarz¹dzanie energi¹ elektryczn¹ w zak³adach JSW oraz przedstawiono efekty uzyskane z tego
tytu³u. Drugim obszarem zarz¹dzania mediami przedstawionym w artykule jest zarz¹dzanie
metanem z odmetanowania kopalñ. Ma to istotne znaczenie w aspekcie pracuj¹cych w JSW
i SEJ uk³adów energetycznych kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych na bazie silników ga-
zowych wykorzystuj¹cych to paliwo. Podsumowanie jest prób¹ uogólnienia w zakresie
zarz¹dzania energi¹ w zak³adach górniczych, wskazania mocnych i s³abych stron wdro¿onych
rozwi¹zañ oraz przedstawienia perspektyw na przysz³oœæ.
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Wprowadzenie

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A. grupuje cztery kopalnie, których obszary nadania
górniczego wynosz¹ 170 km2 i zlokalizowane s¹ w po³udniowo-wschodniej czêœci Ryb-
nickiego Okrêgu Wêglowego w rejonie miast Jastrzêbie Zdrój, ¯ory oraz Ornontowic
(kopalnia „Budryk”). Eksploatacj¹ objête jest z³o¿e wêgla koksowego, st¹d produkcja
kopalñ to wêgle typu 35.1 i 35.2. Wêgiel typu 34 z pogranicza wêgli koksowych i ener-
getycznych wydobywany jest w kopalniach „Budryk”, „Borynia” i „Krupiñski” (rys. 1).
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Rys. 1. Obszar Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej

Fig. 1. Mining areas JSW S.A.



Obszar górniczy po³o¿ony jest w po³udniowo-zachodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³ê-
bia Wêglowego, silnie zdyslokowanej geologicznie, z szeregiem fa³dów, niecek, nasuniêæ
i uskoków, których wielkoœæ zrzutów dochodzi do 300 m. Takie warunki tektoniczne
powoduj¹, ¿e z³o¿u wêgla towarzysz¹ znaczne iloœci metanu, st¹d kopalnie zosta³y zaliczone
do IV kategorii zagro¿enia metanowego (za wyj¹tkiem kop. „Borynia”, która zosta³a za-
liczona do III kategorii) i prowadzone jest w nich odmetanowanie centralne dla ujêcia
metanu w trakcie prowadzenia robót górniczych. Iloœæ uwolnionego metanu wed³ug danych
za rok 2012 wynios³a 298,0 mln m3 z tego sieci¹ odmetanowania ujêto 113,0 mln m3, co daje
efektywnoœæ odmetanowania na poziomie 38%. Z tej iloœci do celów energetycznych
wykorzystano 98,2 mln m3, tj. 87% [3, 7].

Spó³ka Energetyczna „Jastrzêbie” S.A. zosta³a utworzona w listopadzie 1995 r. (100 %
akcji JSW S.A.) na bazie Elektrociep³owni „Moszczenica” i „Zofiówka”. Spó³ka zrealizo-
wa³a inwestycje zabudowy silników gazowych wykorzystuj¹cych metan z odmetanowania
kopalñ „Krupiñski” i „Pniówek”. Silniki w kopalni „Krupiñski” produkuj¹ w skojarzeniu
energiê elektryczn¹ i ciep³o a w kopalni „Pniówek” s¹ jednostk¹ napêdow¹ uk³adu centralnej
klimatyzacji produkuj¹c w trójgeneracji energiê elektryczn¹ ciep³o i „ch³ód” dla potrzeb tej
kopalni. Aktualnie SEJ S.A. eksploatuje 7 silników w tym 3 w uk³adzie centralnej klima-
tyzacji kopalni „Pniówek”. Odbiorcami mieszanek metanowo-powietrznych s¹:
� EC „Moszczenica” – kot³y py³owe dwupaliwowe OCG-64

� silnik gazowy TCG 2032 V16 (1 szt);
� EC „Zofiówka” – kot³y py³owe dwupaliwowe OP-140,
� EEG „Pniówek” – kot³y gazowe PWPg i WR

� silniki gazowe TBG 632 V16 (3 szt.),
� silniki gazowe TCG 2032 V 16 (3 szt.).

1. Podstawowe informacje energetyczne

o JSW S.A. [1, 2, 6]

1.1. Energia elektryczna

Kopalnie JSW S.A. zasilane s¹ z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
� sieci przesy³owej 110 kV TAURON Dystrybucja, a dostawa odbywa siê od strony

Elektrowni Rybnik (stacja „Wielopole”) i Elektrowni £aziska (stacje „¯abiniec” i „Su-
szec”), Stacje 110 kV przy kopalniach s¹ wzajemnie po³¹czone liniami 110 kV bêd¹cymi
w³asnoœci¹ tej Spó³ki Dystrybucyjnej;

� elektrociep³owni „Moszczenica” i „Zofiówka” zgrupowanych w Spó³ce Energetycznej
„Jastrzêbie” S.A. (100% akcji posiada JSW) o mocy zainstalowanej 100 MWel, z tego:
� EC „Moszczenica” – 36 MWel,
� EC „Zofiówka” – 64 MWel;
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� zespo³u Elektrociep³owni kogeneracyjnych (ZEK) stanowi¹cych zak³ad nr 3 SEJ S.A.
(silniki gazowe zasilane gazem z odmetanowania kopalñ) o mocy zainstalowanej
25,2 MWel z tego:
� EC „Suszec” – 6,9 MWel,
� EC „Pniówek” – 14,3 MWel,
� EC „Moszczenica” – 4,0 MWel;

� agregatów ZPC ¯ory Sp. z o.o. – silniki gazowe w kopalni „Budryk” o mocy zain-
stalowanej 5 MWel;

� agregatów w³asnych JSW – silniki gazowe zasilane gazem z odmetanowania:
� kopalnia „Borynia” – 1,8 MWel,
� kopalnia „Krupiñski” – 4,0 MWel.
Razem daje to 36 MWel mocy zainstalowanej w silnikach gazowych.
Dostawa energii elektrycznej z Elektrociep³owni i agregatów pr¹dotwórczych do uk³a-

dów elektroenergetycznych kopalñ odbywa siê na napiêciu 6 kV wewn¹trz uk³adów elektro-
energetycznych kopalñ. Kopalnie w rejonie Jastrzêbia s¹ dodatkowo po³¹czone liniami
kablowymi na napiêciu 6 kV dla zapewnienia dodatkowego zasilania stacji wentylatorów
g³ównego przewietrzania.

1.2. Ciep³o

Kopalnie JSW S.A. zasilane s¹ z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
� Elektrociep³owni „Moszczenica” i „Zofiówka” o mocach zainstalowanych:

� EC „Moszczenica” – 165 MWt,
� EC „Zofiówka” – 350 MWt.

� kot³owni wêglowo-gazowych eksploatowanych przez SEJ S.A. na terenie kopalni
„Pniówek” i „Krupiñski”,

� kot³owni gazowej 2 × 1,2 MWt eksploatowanej przez kopalniê „Borynia” i zasilaj¹cej
sieæ ciep³ownicz¹ tej kopalni,

� kot³owni wêglowo-gazowej eksploatowanej przez ZPC ¯ory Sp z o.o. w kopalni
„Budryk”.

1.3. Sprê¿one powietrze

Ze wzglêdu na zagro¿enie metanowe w wszystkich kopalniach znajduj¹ siê ogólno-
kopalniane do³owe sieci sprê¿onego powietrza zasilane z centralnych powierzchniowych
stacji sprê¿arek. Sprê¿one powietrze u¿ywane jest do napêdu maszyn i urz¹dzeñ roboczych
a tak¿e urz¹dzeñ wentylacji pomocniczej. Restrukturyzacja powierzchni kopalñ spowo-
dowa³a, ¿e w czêœci kopalñ produkcja sprê¿onego powietrza przesz³a w gestiê SEJ S.A. lub
innych Spó³ek.
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2. Specyfika energetyczna kopalñ JSW S.A. [5, 7]

Specyfika energetyczna kopalñ JSW S.A., maj¹ca wp³yw na wielkoœæ zu¿ycia paliw
i energii w procesie produkcyjnym to:
a) du¿a metanowoœæ z³o¿a powoduj¹ca znaczne zu¿ycie energii elektrycznej na:

� wentylacjê obiegow¹ (du¿a krotnoœæ wymiany powietrza zwi¹zana z usuniêciem znacz-
nych iloœci metanu) i wentylacjê odrêbn¹ (usuwanie lokalnych nagromadzeñ metanu),

� utrzymanie ruchu stacji odmetanowania,
� produkcjê sprê¿onego powietrza (utrzymywanie rozbudowanych sieci ogólnokopal-

nianych i wydzielonych sieci o podwy¿szonym ciœnieniu);
b) koniecznoœæ stosowania (ze wzglêdu na górnicze przepisy bezpieczeñstwa) sprê¿onego

powietrza do napêdu:
� urz¹dzeñ roboczych (wiertarki, wiertnice),
� urz¹dzeñ pomocniczych i ma³ej mechanizacji (ko³owroty, podciagarki),
� urz¹dzeñ wentylacyjnych (dysze, strumienice, wentylatory powietrzne);

c) g³êboka eksploatacja i wysoki stopieñ geotermiczny powoduj¹cy koniecznoœæ stoso-
wania urz¹dzeñ klimatyzacji:
� lokalnej (GUC 250, DV 290),
� grupowej Ruch „Borynia”, Ruch „Jas-Mos”, Ruch „Zofiówka” – w budowie cen-

tralna w tej kopalni,
� centralnej (kopalnia „Pniówek” i „Budryk”).
We wszystkich kopalniach prowadzenie robót na g³êbokoœciach przekraczaj¹cych 600 m
wymaga stosowania urz¹dzeñ klimatyzacyjnych;

d) stosunkowo s³aba mi¹¿szoœæ eksploatowanych pok³adów wêgla powoduj¹ca znaczne
zanieczyszczenie urobku ska³¹ p³onn¹.

2.1. Zu¿ywane media energetyczne

Kopalnie JSW S.A. zasilane s¹ w media energetyczne zapewniaj¹ce pracê ci¹gu tech-
nologicznego oraz uk³adów o charakterze pomocniczym. Rysunek 2 przedstawia schemat
energetyczny kopalni. Do mediów wykorzystywanych przez zak³ady górnicze nale¿¹:
� energia elektryczna (napêd urz¹dzeñ, oœwietlenie),
� sprê¿one powietrze (napêd urz¹dzeñ roboczych, do³owe urz¹dzenia wentylacji pomocniczej),
� ciep³o (ogrzewanie powietrza wdechowego, ogrzewanie pomieszczeñ, k¹piel za³ogi),
� „ch³ód” (odbiór ciep³a z uk³adu klimatyzacji),
� paliwa sta³e – wêgiel (suszarnia w kopalni „Pniówek”, Zak³ady Przeróbki Mechanicznej

w okresie zimowym),
� paliwa p³ynne – olej opa³owy (Zak³ad Przeróbki Mechanicznej, kot³ownia kopalni

„Budryk”),
� gaz z odmetanowania (suszenie flotokoncentratu w kopalni „Krupiñski”, uk³ady ko-

generacyjne w kopalni „Borynia” i „Krupiñski”).
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Poni¿e zestawienie pokazuje zu¿ycie energii w latach 2008–2012

2008 2009 2010 2011 2012

Wydobycie [tys. Mg] 13 639,5 11 400,2 12 329,1 12 620,1 13 462,4

Energia elektryczna [GWh] 939,4 865,2 940,9 939,3 938,0

z tego z SEJ SA 263,5 259,2 234,2 219,0 205,8

Ciep³o [PJ] 0,66 0,76 0,97 0,78 O,86

z tego SEJ SA 0,49 0,56 0,71 0,56 0,58

3. Racjonalizacja zu¿ycia paliw i energii [2, 4, 5]

Racjonalizacja jest prowadzona w nastêpuj¹cych obszarach:
a) Energia elektryczna

� zmniejszenie zu¿ycia przez du¿e odbiory,
� automatyzacja ruchu urz¹dzeñ,
� wykorzystanie centralnego uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego „TAURON-JSW-

-SEJ” do obni¿ania op³at,
� bie¿¹cy monitoring rozp³ywu,
� ograniczenie strat przesy³u, poprawa tg f,
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Rys. 2. Skrócony schemat energetyczny kopalni

Fig. 2. Reduced energy scheme mine



� wykorzystanie autoprodukcji i energii z produkcji SEJ poprzez przesy³y wewnêtrzne,
� racjonalizacja ruchu urz¹dzeñ w strefach czasowych.

b) Sprê¿one powietrze
� stopniowanie ciœnienia w poszczególnych fragmentach sieci,
� elektryfikacja napêdów urz¹dzeñ,
� likwidacja fragmentów sieci ogólnokopalnianej, poprawa szczelnoœci, czasowe wy-

³¹czanie spod ciœnienia,
� zmiana przekrojów w poszczególnych fragmentach sieci,
� modernizacja stacji sprê¿arek – poprawa sprawnoœci wytarzania.

c) Ciep³o
� racjonalizacja (automatyzacja) ogrzewania szybów,
� termorenowacja obiektów ogrzewanych (socjalno-bytowych),
� zmniejszanie strat ciep³a w obiektach przemys³owych,
� modernizacja wêz³ów cieplnych, termoregulacja, regulacja temperatury przez wtrysk

z powrotów,
� opomiarowanie odbiorów i monitoring zu¿ycia ciep³a.

d) Ch³ód
� budowa grupowych i centralnych uk³adów klimatyzacji,
� zmniejszenie strat przesy³u „ch³odu”,
� poprawa efektywnoœci sch³adzania powietrza w wyrobiskach do³owych,
� zmniejszenie oporów hydraulicznych uk³adów przesy³owych.
WskaŸnik energoch³onnoœci JSW w latach 2008–2012, [MJ/Mg]

2008 2009 2010 2011 2012

330 372 381 388 372

Obni¿enie kosztów energii

TABELA 1. Koszt energii na tonê wydobycia oraz udzia³ w strukturze kosztów wydobycia

TABLE 1. The energy cost per [Mg] of production and share in the cost of production

Kopalnia

Jednostkowy koszt [z³/Mg] i udzia³ w kosztach wydobycia [%]

2009 2010 2011 2012 prognoza

z³/Mg % z³/Mg % z³/Mg % z³/Mg %

Ruch „Borynia” 34 8,0 25 7,7 28 7,0 28 6,8

KWK „Budryk” 18 8,5 18 8,0 18 8,0 19 7,6

KWK „Jas-Mos” 33 6,6 29 6,8 36 5,8 25 5,7

KWK „Krupiñski” 28 9,7 24 8,6 30 7,6 24 7,3

KWK „Pniówek” 29 8,9 32 8,4 34 7,9 37 7,5

Ruch „Zofiówka” 35 5,9 30 5,9 29 5,6 35 5,9

JSW S.A. 28 7,9 26 7,5 28 7,0 28 6,8
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4. Zarz¹dzanie energi¹ elektryczn¹ w JSW [3, 6, 7]

Do zarz¹dzania energi¹ elektryczn¹ wykorzystywany jest uk³ad pomiarowy AMARO
wykonany przez firmê APP Gliwice oparty na licznikach czterokwadrantowych do akwi-
zycji, gromadzenia i przesy³u danych, które dziêki odpowiedniemu programowi informa-
tycznemu pozwalaj¹ on line nadzorowaæ pobór i rozp³yw energii w ca³ym uk³adzie elektro-
energetycznym. W oparciu o tak uzyskane dane s¹ sporz¹dzane grafiki dobowo-godzinowe
pozwalaj¹ce na odpowiednie zamówienie energii na centralnym uk³adzie pomiarowo-
-rozliczeniowym „TAURON-JSW-SEJ”. Wzajemne rozliczenia s¹ prowadzone w oparciu o
umowê kompleksow¹ – specjaln¹ 14-03*, która zosta³a zawarta pomiêdzy JSW a Tauron
Sprzeda¿ Sp. z o.o. Ide¹ budowy wspólnego uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego dla energii
elektrycznej by³o:
� obni¿enie op³aty z tytu³u mocy zamówionej (jedna moc dla ca³oœci JSW S.A.),
� wykorzystanie mocy generowanej w Ÿród³ach SEJ S.A. do obni¿enia mocy zamówionej

w TAURON Dystrybucja,
� modernizacja uk³adów pomiarowych dla umo¿liwienia wdro¿enia wspomagania kom-

puterowego,
� wdro¿enie nowoczesnego systemu zarz¹dzania energi¹ na poziomie kopalni i Spó³ki.

Budowê wspólnego uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego rozpoczêto we wrzeœniu 1996 r.
przez realizacjê wspólnego opomiarowania i rozliczenia obu ruchów ówczesnej kopalni
„Jas-Mos” a ukoñczono w sierpniu 1999 r. w³¹czeniem do uk³adu kopalni „Zofiówka”.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e jest to uk³ad w czasie permanentnej rozbudowy i w okresie od wrzeœnia
1999 r. do dnia dzisiejszego zrealizowano szereg kolejnych elementów dopasowuj¹cych
uk³ad do aktualnych realiów w zakresie:
� uk³adów monitoringu w poszczególnych kopalniach,
� przenoszenia centralnego punktu rozliczeñ,
� monitorowania pracy generatorów SEJ S.A. w czasie rzeczywistym,
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TABELA 2. Uzyskane efekty na energii elektrycznej

TABLE 2. The effects on electricity

Uzyskane efekty [mln z³]

2008 2009 2010 2011 2012

Ruch „Borynia” 1,4 1,6 2,0 1,7 1,7

Ruch „Jas-Mos” 5,1 3,8 4,2 4,6 5,3

Ruch „Zofiówka” 4,4 4,7 5,4 5,0 5,7

Kopalnia „Krupiñski” 1,3 1,6 2,1 2,0 1,5

Kopalnia „Pniówek” 1,3 2,5 2,6 3,0 3,1

JSW 13,5 14,2 16,3 16,3 17,3



� monitorowania pracy generatorów JSW w Ruch Borynia i kopalni „Krupiñski” w czasie
rzeczywistym,

� podgl¹du uk³adu centralnego w miejscach decyzyjnych,
� wykorzystania uk³adów pomiarowych TAURON (kontrolnych),
� wymiany uk³adów pomiarowych (liczniki) na nowoczesne czterokwadrantowe.

Jak widaæ w latach 2008–2012 na samym uk³adzie rozliczeniowym z TAURON uzys-
kano efekt obni¿enia op³aty w wysokoœci 77,6 mln z³.

Jednym z elementów zarz¹dzania energi¹ wewn¹trz uk³adu elektroenergetycznego JSW
by³a budowa linii przesy³owej 110 kV ³¹cz¹cej stacje 110/6 kV „Zofiówka” i 110/6 kV
„Pniówek”. Ide¹ budowy tej linii by³o przesy³anie tañszej energii elektrycznej z produkcji
SEJ S.A. EC „Zofiówka” do kopalni „Pniówek” [4, 5]:
� przesy³ zosta³ uruchomiony w roku 2007,
� efekt ekonomiczny w roku 2008 wyniós³ 1 mln z³,
� po zmianie zasad naliczania op³aty koñcowej obecnie wynosi 0,62–0,75 mln z³

rocznie.
Zasilanie budowanych kolejnych pól eksploatacyjnych, tj.: Bzie-Dêbina I i Paw³owice I

jest realizowane o linie przesy³owe energii elektrycznej z w³asnej produkcji Spó³ki Ener-
getycznej „Jastrzêbie” S.A., co pozwoli racjonalizowaæ koszty tej energii.
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TABELA 3. Ujêcie i wykorzystanie metanu

TABLE 3. Recognition and use of methane



5. Zarz¹dzanie metanem z odmetanowania

Zarz¹dzanie metanem jest prowadzone w oparciu o nowoczesny uk³ad pomiarowo-
-rozliczeniowy gazu zbudowany na prze³omie 2012 / 2013 r.

Uk³ad ten obejmuje stacje odmetanowania w kopalniach:
� Ruch Borynia
� Ruch Jas-Mos – szyb VI

�

�
�

�
�

kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzêbie”
� Ruch „Zofiówka”
� „Krupiñski”
� „Pniówek”
oraz odbiory, do których jest przesy³any gaz z tych stacji bezpoœrednio lub poprzez sieæ
bêd¹c¹ w³asnoœci¹ SEJ S.A. (schemat uk³adu pomiarowego).

Odbiorcami gazu s¹ w:
� JSW S.A.

� kopalnia „Krupiñski” – suszarnia flotokoncentratu
kopalnia „Krupiñski” – silniki gazowe 2 × 2,0 MWel

� Ruch „Borynia” – silnik gazowy 1,8 MWel
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Rys. 3. Schemat zarz¹dzania gazem

Fig. 3. Diagram of gas management



� SEJ S.A.
� EC „Zofiówka” – kot³y py³owe
� EC „Moszczenica” – kot³y py³owe

EC „Moszczenica” – silnik gazowy o mocy 4 MWel

� Zespó³ Elektrociep³owni kogeneracyjnych
� EC „Suszec” – 2 silniki gazowe 3,0 i 3,2 MWel

� EC „Pniówek” – 4 silniki gazowe (2 × 3,2 MWel, 1 × 4,0 MWel, 1 × 3,9 MWel)
EC „Pniówek” – kot³y gazowe WR

Uk³ad oparty jest na chromatografach procesowych i przep³ywomierzach z korekcj¹
od temperatury, ciœnienia i wilgotnoœci oraz transmisji danych pomiarowych do central-
nego uk³adu (serwera) umo¿liwiaj¹cego nadzorowanie on line ca³ego uk³adu. Pozwala
to na dok³adny pomiar sk³adu mieszanki metanowo-powietrznej oraz bie¿¹ce sterowanie
przep³ywami dla uzyskania efektu maksymalnego wykorzystania dostêpnego gazu.

Podsumowanie

1. Dla osi¹gniêcia maksymalnego efektu ekonomicznego z wdra¿anych przedsiêwziêæ
racjonalizuj¹cych obszar energii kapitalne znaczenie ma koordynacja podejmowanych
dzia³añ, w³aœciwa organizacja s³u¿b energetycznych i ich usytuowanie w strukturze
organizacyjnej oraz bie¿¹ce monitorowanie dostawy, rozdzia³u i zu¿ycia energii.

2. Zarz¹dzanie energi¹ dla poszczególnych mediów z wykorzystaniem systemów tele-
informatycznych ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania efektu skali i maksymalizacji
uzyskiwanych efektów ekonomicznych.

3. Budowa uk³adów zarz¹dzania energi¹ winna ka¿dorazowo uwzglêdniaæ specyfikê danej
kopalni i wykorzystywaæ potencjalne mo¿liwoœci wynikaj¹ce z lokalnych warunków.

4. Pewn¹ barier¹ w rozwoju systemów zarzadzania energi¹ (dotyczy to g³ównie do³u) jest
du¿a zmiennoœæ warunków górniczo-geologicznych i technicznych, które maj¹ prze³o-
¿enie na rozp³yw energii.

5. W dobie spowolnienia gospodarczego niezbêdna jest poprawa efektywnoœci wydobycia
wêgla, w której racjonalizacja zu¿ycia energii przez optymalne zarz¹dzanie ma pod-
stawowe znaczenie.
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Kazimierz GATNAR

JSW energy management solutions

Abstract

This paper presents an overview of JSW SA and Energy Company “Jastrzêbie” (100% of shares
owned by JSW) in terms of energy management within these entities. Energetic specification of mines
which affects the consumption of fuel and energy in the production process as well as determine the
possibility of reducing the wear and tear has been presented.

The amount of energy consumption in the years 2008–2012 has been shown together with the
consumption rationalization directions. The general effects associated with the rationalization of
consumption being the result of JSW energy management implementation have been pointed out,
based on energy intensity indicator and energy cost reduction in 2008–2012. Electricity management
in the JSW plants and the results achieved in this respect were discussed. Another area of media
supervision presented in the article is methane management from methane drainage. This is important
in terms of energy systems working in JSW and SEJ using this fuel. The summary is generalization in
terms of energy management in mining and aims at identification of strengths and weaknesses of the
implemented solutions. It also shows prospects for the future.

KEY WORDS: mine, energy specificity , energy, energy and methane management


